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Предложения по проекту  актуализированной схемы 

теплоснабжения муниципального 

образования Всеволожское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

 

Главе Администрации 

Муниципального образования 

Всеволожский муниципальный район 

 

А. А. Низовскому 

 

188640, Ленинградская область, 

 г. Всеволожск, Колтушское шоссе д.138 

 

org@vsevreg.ru 

 

 Главе Администрации 

Муниципального образования 

Город Всеволожск 

 

С. В. Богдевичу 

 

188640, Ленинградская область, 

 г. Всеволожск, Колтушское шоссе д.138 

 

sd-vsev@mail.ru 

 
 vsevgkh2@vsevreg.ru  

 

В связи с объявленным Сбором замечаний и предложений по 

проекту    актуализированной схемы теплоснабжения муниципального 

образования  Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на  период с 2023 по 2034 г.,  АО «ГТ Энерго», направляет 

предложения по включению газотурбинной ТЭЦ Всеволожск в систему теплоснабжения 

города. 

АО «ГТ  Энерго» обладает на праве собственности действующей газотурбинной ТЭЦ 

в городе Всеволожск (далее ГТ ТЭЦ Всеволожск), расположенной по адресу  ул. Дорога 

жизни, 26. Станция введена в эксплуатацию, является субъектом рынка электрической 

энергии (мощности), обеспечена системой газоснабжения в объемах, учитывающих 

теплофикацию. 

Федеральный закон «О теплоснабжении» (пункт 3 статьи 3, пп. 5 пункт 3 статьи 23), 

Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения утв. 

mailto:org@vsevreg.ru
mailto:sd-vsev@mail.ru
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Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 (пп. «в» пункта 8) 

предусматривает преимущество использования источников, производящих тепловую 

энергию в режиме комбинированной выработки с электроэнергией, в том числе при 

реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, при распределении 

тепловых нагрузок. 

Кроме того, когенерационный источник обладает значительно низким тарифом по 

сравнению с тарифом на коллекторах даже современных котельных.  

Прошу Вас включить ГТ ТЭЦ Всеволожск в перечень источников тепловой энергии 

Схемы теплоснабжения города Всеволожск на период с 2023 по 2034 г., предусмотрев 

совместную работу станции с котельной № 6, ул. Межевая, 6. Имеющиеся параметры 

присоединенной нагрузки позволят ГТ ТЭЦ работать в качестве базового источника в 

отопительный период и единственного источника в неотопительный период, что позволит 

оптимизировать использование более низкого тарифа на тепловую энергию от станции. 

Кроме того, включение ГТ ТЭЦ в схему работы системы теплоснабжения котельной № 6  

компенсирует дефицит установленной мощности, относительно суммарных значений 

присоединенной нагрузки и тепловых потерь в зоне действия котельной, составляющий -  

10,125 Гкал/ч, а также прогнозируемый перспективный рост присоединенной нагрузки – 

1,265 Гкал/ч. 

Технические характеристики ГТ ТЭЦ Всеволожск: 

-установленная мощность по электроэнергии, 18 МВт*ч, в том числе: 

2 ед. газотурбинная установка (ГТУ) по 9 МВт*ч каждая; 

-установленная мощность по тепловой энергии 40 Гкал/час, 

в том числе: 2 ед. котел утилизатор водогрейный (КУВ) по 20 Гкал/ч каждый. 

Оборудование станции имеет возможность задавать графики качественного 

регулирования по подающему трубопроводу от 95 до 130 градусов Цельсия. 

Предлагаемое техническое мероприятие: строительство тепловой магистрали 

протяженностью 524 м.п. в 2-х тр. исполнении диаметром условного прохода 500 мм. от ГТ 

ТЭЦ Всеволожск до вывода имеющейся тепловой магистрали котельной № 6, ул. Межевая, 

6, монтаж центрального теплового пункта на промплощадке ГТ ТЭЦ. 

Предлагается так же, модернизация водоподготовительной установки котельной № 6 

за счет средств АО «ГТ Энерго» (условие подключения к системе). 

Сумма инвестиций 55,2 млн. руб. без НДС. Предлагаемые сроки реализации 

мероприятия: проектирование 2023-2024 гг., строительно-монтажные работы 2024 г. 

План полезного отпуска с коллектора ГТ ТЭЦ – 153 тыс. Гкал/год. 

Прогнозный тариф для расчета тарифных последствий 893 руб./Гкал (без НДС, в базисе 

2023 г.) с учетом окупаемости предлагаемого технического мероприятия, расконсервации 

теплогенерирующего оборудования станции и модернизации ВПУ котельной № 6.  

Предлагаемый способ реализации инвестиционного проекта-концессионное 

соглашение.  

Детализация информации о проекте представлена в приложении. 

Направляем необходимую информацию для актуализации, а также электронный архив 

с приложениями к перечню информации. 

 

Приложения: - перечень необходимой информации, предоставляемой для актуализации      

Схемы теплоснабжения города Всеволожск – на 10 л. в 1 экз.; 

- информация о проекте – на 7 л. в 1 экз.; 

- 8 приложений в одном электронном архиве, расположены на Яндекс диске, 

ссылка на диск - https://disk.yandex.ru/d/mAeOF7YbFpzHPg 

 

 

 

 

   Начальник управления по    

сбыту тепловой энергии 

 

               

 

 Ю.В. Дубовик 
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                                                                                                 Приложение 

к письму от 13.07.2023 г. №23-1239 

   

Перечень необходимой информации, предоставляемой для актуализации Схемы 

теплоснабжения города Всеволожск 
 

Информация, предоставляемая организациями, эксплуатирующими источники, 

функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, тепловые сети в муниципальном образовании: 
1. АО «ГТ Энерго» - Ленинградская область, г. Всеволожск, Дорога жизни 26. 

Контактное лицо: Ведущий инженер Отдела технического обеспечения теплоснабжения 

Управления по сбыту тепловой энергии АО «ГТ Энерго» – Деревянко Наталия Владимировна т. 

8-996-972-09-24. 

2. Технологическая тепловая схема (схемы) источника тепловой энергии 

– отсутствует (в разработке). 

3. Технологическая электрическая схема (схемы) источника тепловой энергии 

– предоставлена в Приложении 1 (на 1 лист.) 

4.  Структура, описание состава и технических характеристик основного оборудования и 

теплофикационной установки по состоянию на 01.01.2022 г. 

Таблица 1. Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов источника 

комбинированной выработки 

Ст. 

№ 

Т
у

р
б

о
а

г
р

ег
а

т
 

Завод 

изготовитель 

Год 

ввода 

УЭМ, 

МВт 

УТМ, Гкал/ч 

Давле 

ние 

теплоно

сителя, 

кгс/см2 

Темпера 

тура 

теплоно

сителя, 
0С 

Вход/ 

выход 

УТМ 

всего, 

Гкал/час 

Отопит

ельных 

отборов 

Промыш

ленных 

отборов 

1 ГТ–009 
ОАО «Энергомаш 

корпорация» 
2006 9,0 20* - - - - 

2 ГТ–009 
ОАО «Энергомаш 

корпорация» 
2006 9,0 20* - - - - 

ИТОГО: 18 40*     

*- Не введено в эксплуатацию 

Таблица 2. Технические характеристики источника комбинированной выработки 

№ 

п/п 
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о
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и
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о
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а
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У
ст
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в

л
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а

я
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о
щ

н
о
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Г
к

а
л

/ч
 

Р
а
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о

л
а

га
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а
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м
о

щ
н

о
ст

ь
, 

Г
к

а
л

/ч
 

З
а

т
р

а
т
ы

 н
а

 с
о
б

ст
в

е
н

н
ы

е
 

н
у

ж
д

ы
, 

Г
к

а
л

/ч
 

Т
еп

л
о

в
а

я
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о
щ

н
о

ст
ь

 

н
е
т
т
о

, 
Г

к
а

л
/ч

 

П
р

и
со

ед
и

н
е
н

н
а

я
 

д
о

г
о

в
о

р
н

а
я

 н
а

г
р

у
зк

а
, 

Г
к

а
л

/ч
 

П
р

и
со

ед
и

н
е
н

н
а

я
 

ф
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 н

а
г
р

у
зк

а
, 

Г
к

а
л

/ч
 

О
б

сл
у

ж
и

в
а

ю
щ

и
й

  

п
ер

со
н

ал
, 

ч
ел

 

1 

Основной вид топлива: 

Газ природный 

Резервный вид топлива:  

- не предусмотрено 

Аварийный вид топлива: - 

не предусмотрено 

        

2 

Всеволожская ГТ ТЭЦ 

Ленинградская область, г. 

Всеволожск,  

Дорога жизни 26 

2006 40 40 0 0 0 0 9 
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Таблица 3. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов источника 

комбинированной выработки (начало) – котлы утилизаторы 

Ст. 

№ 

Тип (марка) 

котла 

Год 

установк

и 

котла 

Вид топлива 

(основное/ 

резервное) 

Производи

тельность, 

т/ч 

КПД 

котла, 

% 

Располагаемая 

мощность 

котла, Гкал/ч 

Дата 

обследования 

котла 

 Всеволожская ГТ ТЭЦ, Ленинградская область, г. Всеволожск, Дорога жизни 26 

1 

Котел-

утилизатор 

водогрейный 

КУВ-23,2 

(20)-170  

2006  

дымовые 

газы/не 

предусмотрено 

530 85,3 20 
Не введен в 

эксплуатац. 

2 

Котел-

утилизатор 

водогрейный 

КУВ-23,2 

(20)-170  

2006 

дымовые 

газы/не 

предусмотрено 

530 85,3 20 
Не введен в 

эксплуатац. 

 

Таблица 4. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов источника 

комбинированной выработки (окончание) 

Ст.  

№ 
Марка котла 

Параметры теплоносителя 

давление, кгс/см2 температура, 0С, вход/выход 

1 КУВ-23,3(20)-170 16 60÷80/170 

2 КУВ-23,3(20)-170 16 60÷80/170 

 

Таблица 5. Технические характеристики пиковых водогрейных котлоагрегатов источника 

комбинированной выработки – не применяются 

Ст. 

№ 

Тип 

(марка) котла 

Год 

установки 

котла 

Вид 

топлива 

(основное/ 

резервное) 

Установленн

ая мощность 

котла, 

Гкал/ч 

КПД 

котла, 

% 

Располагаемая 

мощность 

котла, Гкал/ч 

Дата 

обследован

ия котла 

 Наименование, адрес источника тепловой энергии   

        

 
Таблица 6 - Технические характеристики редукционно-охладительной установки источника 

комбинированной выработки - отсутствует 

Тип Производительность, т/ч Год ввода в эксплуатацию 

   

 

5. Режимные карты по каждому котлоагрегату, турбоагрегату (на каждом виде топлива) – 

котловое оборудование не вводилось в эксплуатацию, режимные карты не 

оформлялись. 

6. Состав и характеристики вспомогательного оборудования источников тепловой энергии - 

котловое оборудование в эксплуатацию не вводилось. 

7. Сведения о дымовых трубах (количество, материал, высота, диаметр) – дымовой трубы у 

ГТ ТЭЦ нет. (Имеется выхлопное устройство с противодождевыми козырьками). 

8. Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии – не оформлялся, отпуск 

тепла со станции не производится. 

9. Описание установленной и располагаемой тепловой мощности теплосилового 

оборудования источника тепловой энергии, ограничений показателей располагаемой 

тепловой мощности нетто ТФУ источника тепловой энергии. 

Таблица 7. Установленная и располагаемая тепловая мощность источника комбинированной 

выработки (ретроспективный период) 
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Год 

Электрическая мощность, МВт Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 

установленная располагаемая на конец года общая 
теплофикационных отборов 

турбин 

2022 18 18 40 - 

 

Таблица 8. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой 

мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто 

Год 
Установленная мощность, Гкал/ч 

Ограничения 

установленной 

тепловой 

мощности, 

Гкал/ч 

Располагае

мая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Расчетное 

потребление 

тепловой 

мощности на 

собственные 

нужды, Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 

нетто, 

Гкал 

в турбоагрегате прочее всего 

2022 

ГТ-009  20 

- 

 
40 0 40 

ГТ-009  20 

 - - 

 - - 

 

10. Описание эксплуатационных показателей основного оборудования источника 

комбинированной выработки, в том числе, год ввода в эксплуатацию, наработка с начала 

эксплуатации, остаточный ресурс (с учетом мероприятий по его продлению) и год 

достижения паркового (индивидуального) ресурса основного оборудования источника 

тепловой энергии, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после 

ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса по состоянию на 

01.01.2022. 

Таблица 9.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса 

оборудования источника комбинированной выработки  

Ст. 

№ 
Тип котла 

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
 

эк
сп

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

П
а

р
к

о
в

ы
й

 

р
ес

у
р

с,
 л

ет
. 

Н
а

р
а

б
о

т
к

а
 

н
а

 к
о

н
е
ц

 

2
0

2
2

г.
, 

ч
а

с.
 

Г
о

д
 

д
о

ст
и

ж
ен

и
я

 

п
а

р
к

о
в

о
г
о

 

р
ес

у
р

са
 

 
Н

а
зн

а
ч

е
н

н
ы

й
 

р
ес

у
р

с,
 

ч
а

с.
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

п
р

о
д

л
ен

и
й

 

Г
о

д
 

д
о

ст
и

ж
ен

и
я

 

н
а

зн
а

ч
е
н

н
о

г
о

 

р
ес

у
р

са
 

1 КУВ-23,3(20)-170 2006 20 0 2026 - - - 

2 КУВ-23,3(20)-170 2006 20 0 2026 - - - 

 

Таблица 9.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса  

Ст. 

№ 
Тип турбины 

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
 

эк
сп

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

П
а

р
к

о
в

ы
й

 

р
ес

у
р

с,
 

т
ы

с.
ч

а
с.

 

Н
а

р
а

б
о

т
к

а
 н

а
 

0
1

.0
1
.2

0
2

2
г
.,
 

ч
а

с.
 

Г
о

д
 

д
о

ст
и

ж
ен

и
я

 

п
а

р
к

о
в

о
г
о

 

р
ес

у
р

са
 

 

Н
а

зн
а

ч
е
н

н
ы

й
 

р
ес

у
р

с,
 

ч
а

с.
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

п
у

ск
о

в
 

Н
а

зн
а

ч
е
н

н
ы

й
 

р
ес

у
р

с,
 ч

а
с
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

п
р

о
д

л
ен

и
й

 

Г
о

д
 

д
о

ст
и

ж
ен

и
я

 

н
а

зн
а

ч
е
н

н
о

г
о

 

р
ес

у
р

са
 

1 ГТ-009 2006 150 25353 2036 - - - - - 

2 ГТ-009 2006 150 27054 2036 - - - - - 

 

Таблица 9.3. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса 

энергетических пиковых котлов – не применяются. 

 

11. Станционные номера теплофикационных агрегатов, не прошедших конкурентный отбор 

мощности источника тепловой энергии, типов теплофикационных агрегатов и причин не 

прохождения конкурсного отбора электрической мощности – отсутствуют. 
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12. Описание схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационной установки 

источника тепловой энергии и суммарная установленная тепловая мощность ТФУ, 

характеристики сетевых насосов ТФУ по состоянию на 01.01.2020 - выдача тепловой 

мощности не производится. 

Таблица 10. Состав и состояние оборудования теплофикационных установок – отсутствуют.     

Характеристики котлов утилизаторов, в п.3 Таблицы 3, 4. 

 

Таблица 11. Характеристики теплообменников теплофикационной установки источника 

комбинированной выработки – отсутствуют.     

Таблица 12. Характеристики сетевых насосов теплофикационной установки источника 

комбинированной выработки (* - проектные данные) 

Наименование 

механизма, 

установки 

Тип 
Производительность, 

м³/ч 

Напор, 

м в. ст. 

Установленная 

мощность 

электродвигателя, 

кВт 

Количество 

механизмов 

Сетевой насос 
МТС (Multitec) D 

150/03-12.1 10.62* 
300* 110* 160* 6* 

 

13. Описание среднегодовой загрузки оборудования источника тепловой энергии (значения 

коэффициентов использования установленной тепловой и электрической мощности). 

Таблица 13. Коэффициенты использования УЭМ и УТМ источника тепловой энергии. 

Год КИУМ тепловой мощности, % 
КИУМ электрической мощности, 

% располагаемая на конец года 

2018 - 21 

2019 - 50 

2020 - 53 

2021 - 56 

2022 - 57 

 

14. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии (мощности), теплоносителя 

в тепловые сети с коллекторов источника тепловой энергии - отпуск тепловой энергии не 

производится. 

15. Описание схемы водоподготовительных установок и подпиточных устройств на источнике 

комбинированной выработки - химводоподготовка на ГТ ТЭЦ отсутствует. 

 

16. Динамика расхода теплоносителя на источнике тепловой энергии – отсутствует, т.к. 

отпуск тепловой энергии не производится. 

Таблица 14. Динамика расхода теплоносителя на источнике тепловой энергии 

Параметр 
Единицы 

измерения 
2022г. 2021г. 2020г. 

Источник тепловой энергии     

Производительность ВПУ т/ч - - - 

Срок службы лет - - - 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед. - - - 

Общая емкость баков-аккумуляторов м3 - - - 

Расчетный часовой расход для подпитки системы 

теплоснабжения 
т/ч - - - 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч - - - 

нормативные утечки теплоносителя т/ч - - - 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч - - - 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС т/ч - - - 
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Параметр 
Единицы 

измерения 
2022г. 2021г. 2020г. 

Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и 

не деаэрированной водой) 
т/ч - - - 

 

17. Описание топливного режима источника тепловой энергии. 

Таблица 15. Характеристики и расход основного топлива, сжигаемого на источнике тепловой 

энергии за 2019 – 2022 гг. 

Год 

Вид топлива – природный газ   

Наименование источника тепловой энергии: Всеволожская ГТ ТЭЦ 

Калорийность, средняя за год 

Qнр, ккал/м3 
Расход, тыс. м3 Расход, тыс. тут 

2019 г. 8101 29 697,36 34 361,53 

2020 г. 8132 31 568,49 36 681,75 

2021 г. 8118 33 221,41 38 527,93 

2022 г. 8146 34 683,717 40 368,83 

Таблица 16. Характеристики и расход резервного (аварийного) топлива, сжигаемого на 

источнике тепловой энергии за 2019 – 2021 гг. – резервное топливо отсутствует. 

18. Эксплуатационные показатели работы источника тепловой энергии. 

Таблица 17. Эксплуатационные показатели работы источника комбинированной энергии за 

2019-2022 гг. 

Наименование показателя Ед. изм. 2019г. 2020г. 2021г. 2022 г. 

Выработка электроэнергии, в том числе: млн. кВт-ч 78,12 84,58 88,52 93,11 

на базе отпуска тепловой энергии в тепловую 

сеть 
млн. кВт-ч 0 0 0 0 

по теплофикационному циклу млн. кВт-ч 0 0 0 0 

по конденсационному циклу млн. кВт-ч 78,12 84,58 88,52 93,11 

Расход электроэнергии на собственные нужды, в 

том числе: 
млн. кВт-ч 1,17 1,22 0,98 0,97 

расход электроэнергии на ТЭ млн. кВт-ч 0 0 0   

отпуск электроэнергии с шин  млн. кВт-ч 76,95 83,36 87,54 92,13 

расход электроэнергии на сетевые насосы млн. кВт-ч 0 0 0 0 

Отпуск тепла с коллекторов, в том числе: тыс. Гкал 0 0 0 0 

из производственных отборов тыс. Гкал 0 0 0 0 

из теплофикационных отборов тыс. Гкал 0 0 0 0 

из отборов противодавления тыс. Гкал 0 0 0 0 

из конденсаторов тыс. Гкал 0 0 0 0 

из ПВК тыс. Гкал 0 0 0 0 

из РОУ тыс. Гкал 0 0 0 0 

Отпуск тепла, в том числе: тыс. Гкал 0 0 0 0 

с коллекторов источника непосредственно 

потребителям в паре 
тыс. Гкал 0 0 0 0 

с коллекторов источника в тепловые сети  тыс. Гкал 0 0 0 0 

в паре  тыс. Гкал 0 0 0 0 

в горячей воде  тыс. Гкал 0 0 0 0 

за счет нагрева воды в сетевых и 

перекачивающих насосах 
тыс. Гкал 0 0 0 0 

Расход тепла, в том числе:  тыс. Гкал 0 0 0 0 

на собственные нужды тыс. Гкал 0 0 0 0 

на выработку электроэнергии тыс. Гкал 0 0 0 0 

брутто на выработку электрической энергии 

турбоагрегатами по теплофикационному циклу 
тыс. Гкал 0 0 0 0 

нетто на выработку электрической энергии 

турбоагрегатами по теплофикационному циклу 
тыс. Гкал 0 0 0 0 
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Наименование показателя Ед. изм. 2019г. 2020г. 2021г. 2022 г. 

Технологические потери тепловой энергии, 

связанные с отпуском тепловой энергии от 

энергетических котлоагрегатов 

тыс. Гкал 0 0 0 0 

Полный расход условного топлива (основного и 

резервного) 
тыс. тут 

34361,5

3 

36681,

75 

38527,

93 

40368,8

3 

Расход условного топлива на отпуск тепла тыс. тут 0 0 0 0 

НУРТ кг/Гкал 0 0 0 0 

ФУРТ кг/Гкал 0 0 0 0 

Расход топлива на отпуск электроэнергии, в том 

числе: 
тыс. тут 

34361,5

3 

36681,

75 

38527,

93 

40368,8

3 

по теплофикационному циклу г/кВт-ч 0 0 0 0 

по конденсационному циклу г/кВт-ч         

НУРТ г/кВт-ч 446,2 434,7 435,6 435,6 

ФУРТ г/кВт-ч 446,57 440,04 440,12 438,15 

Договорная присоединенная нагрузка Гкал/ч 0 0 0 0 

по горячей воде Гкал/ч 0 0 0 0 

по пару Гкал/ч 0 0 0 0 

 

19. Суточные ведомости работы источника тепловой энергии (котельной, ТЭЦ) за месяц, в 

котором достигнут максимум тепловой нагрузки в течении 2022 г., с информацией (при 

наличии) об изменении температуры теплоносителя на выходе из ТФУ и пиковых 

водогрейных котлов. Средние температуры наружного воздуха при максимумах тепловой 

нагрузки - отсутствуют, т.к. отпуск тепловой энергии не производится. 

20. Тепловые сети, сети ГВС – на балансе у предприятия нет тепловых сетей. 

21. Сведения о насосной станции (теплопунктов группового использования) ЦТП, ИТП – на 

балансе у предприятия нет насосной станции, ЦТП, ИТП. 

22. Сведения о системе диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами в 

системах теплоснабжения - Регулирование режимов в системе теплоснабжения на ГТ 

ТЭЦ предполагается осуществлять дежурным оператором в ручном режиме в 

соответствие с утвержденным температурным графиком.  

23. Сведения об оснащенности источника тепловой энергии, (теплопунктов группового 

использования) ЦТП, ИТП, насосных станций, потребителей средствами учета тепловой 

энергии (мощности), теплоносителя, отпущенных в паровые и водяные тепловые сети. 

Планы по установке (замене) средств учета тепловой энергии (мощности), теплоносителя - 

Отпуск тепловой энергии не производится, необходимость в Узел учета тепловой 

энергии отсутствует. 

24. Детальная поадресная информация по потребителям тепловой энергии: наименование 

потребителя (юридическое наименование), наименование здания (сооружения), адрес здания 

(сооружения), расчётные и фактические максимальные тепловые часовые нагрузки (Гкал/ч) 

на отопление и вентиляцию, максимальные и среднечасовые нагрузки ГВС (с указанием 

отдельно закрытая и открытая схема, Гкал/ч), тип присоединения к тепловым сетям - Отпуск 

тепловой энергии с ГТ ТЭЦ не производится.    

25. Фактические режимы отпуска теплоносителя в тепловую сеть с источника тепловой энергии, 

по характерным точкам тепловой сети, в отопительный период 2019-2022г. 

 

Таблица 18. Фактические режимы отпуска теплоносителя в тепловую сеть - Отпуск тепловой 

энергии с ГТ ТЭЦ не производится 
Параметры режимов работы отпуска в сеть 

гидравлические гидравлические 
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Наименование 

характерной 

точки 

давление, м вод. ст. давление, м вод. ст. 
давление, м 

вод. ст. 

в подающем 

трубопроводе 
в подающем 

трубопроводе 
в подающем 

трубопроводе 
в подающем 

трубопроводе 
в подающем 

трубопроводе 
магистральный 

вывод (выход с 

источника) 
- - - - - 

 

26. Статистика отказов и восстановлений теплоснабжения из-за нарушений, произошедших на 

тепловых сетях, сетях ГВС - Отпуск тепловой энергии с ГТ ТЭЦ не производится. 

27. Действующие нормативные акты по утверждению нормативов удельного расхода топлива 

за 2019-2022гг. - представлены в Приложении 6 (на 13 лист.).  

28. Паспорта на топливо 2019-2022 г. (основное и резервное) – предоставлены в Приложении 

5.1, 5.2, 5.3 (на 110 лист.)  

29. Цены (тарифы), установленные в сфере теплоснабжения по различным группам 

потребителей, плата за подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения на 2019-2022 г. – ГТ ТЭЦ отпуск тепловой энергии не производит. 

Таблица 19. Тарифы на отпущенную тепловую энергию (теплоноситель) и плата за подключение 

(технологическое присоединение) - Отпуск тепловой энергии с ГТ ТЭЦ не производится. 

30. Средневзвешенные цены (тарифы) на электрическую энергию, топливо, холодную воду за 

2019-2022 гг. 

Наименование тарифа Ед. изм. 
Значение тарифа руб. (без НДС) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф на электрическую энергию руб./кВтч 1241,76 1554,74 1353,51 1395,87 1 660,00 

Тариф на топливо руб./тыс. н.м.3 4742,11 4839,5 4991,28 5065,84 5398,92 

Тариф на холодную воду руб./м3 - - - - - 

 

Таблица 20. Средневзвешенные цены (тарифы) на покупную электрическую энергию, топливо, 

холодную воду 

 

31. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии. 

Таблица 21. Технико-экономические показатели работы организации за 2019 – 2021 гг.  

(в соответствии с материалами, направленными в орган регулирования) 

Наименование показателя Ед. изм. 2019г. 2020г. 2021г. с 2022г. 
(план) 

Выработка тепловой энергии Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход тепла на собственные нужды Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск с коллекторов Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

Получено тепловой энергии со стороны Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери тепловой энергии в т/с Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

Полезный отпуск тепла потребителям Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Операционные расходы, в т.ч. тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Материалы на эксплуатацию 

(соль + спирт + прочее) 
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Затраты на текущий и капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Оплата труда тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Численность персонала чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование показателя Ед. изм. 2019г. 2020г. 2021г. с 2022г. 
(план) 

Средний размер зарплаты руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.Цеховые расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.Общеэксплуатационные расходы, в т.ч. тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

налог на имущество тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

транспортный налог тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.Неподконтрольные расходы, в т.ч. тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

плата за ПДВ тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отчисления в фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Амортизация основных производственных 

фондов 
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

первоначальная стоимость ОПФ тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

износ ОПФ тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

остаточная стоимость ОПФ тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Арендная плата тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внереализационные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

услуги банка тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

проценты по кредитам банка тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

создание запасов топлива тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

расчетная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Недополученный доход тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Избыток средств, полученный в предыдущем 

периоде 
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.Расходы на энергоресурсы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Вода, руб. 
тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное топливо – природный газ 
тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервное топливо - нет 
тыс. т 0,00 0,00 0,00 0,00 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электрическая энергия 
тыс. кВт*ч 0,00 0,00 0,00 0,00 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Покупная тепловая энергия тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого себестоимость = НВВ генерации тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Себестоимость 1 Гкал, генерация руб./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Услуги по передаче тэ (филиал) тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого, себестоимость тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Себестоимость 1 Гкал, генерация руб./Г кал 0,00 0,00 0,00 0,00 

Себестоимость 1 Гкал, 

генерация + передача + сбыт 
руб./Г кал 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прибыль на социальное развитие тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф без НДС  руб./Г кал 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф с учетом НДС руб./Г кал 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование показателя Ед. изм. 2019г. 2020г. 2021г. с 2022г. 
(план) 

Выручка от продаж тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уровень рентабельности тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

32. Формы государственного статистического наблюдения 1-ТЕП (не оформляется, нет 

конечных потребителей), 6-ТП за 2019-2022 г. – в Приложении №7 на 24 лист. 

33. Объемы фактических потерь тепловой энергии при транспортировке теплоносителя по 

источникам тепловой энергии за 2019-2022 г. – потери отсутствуют, в настоящее время 

на ГТ ТЭЦ нет тепловой генерации. 

Таблица 22. Объемы фактических потерь тепловой энергии при транспортировке теплоносителя 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

Значение тепловых потерь, Гкал 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 
Всеволожская 

ГТ ТЭЦ 
- - - 

34. Объемы потребления тепловой энергии абонентами на нужды отопления, вентиляции и ГВС 

с разбивкой по группам (население, бюджет, прочие), по источнику тепловой энергии за 

2019-2021 гг. – ГТ ТЭЦ отпуск тепловой энергии не производит. 

Таблица 23. Потребление тепловой энергии абонентами систем теплоснабжения – ГТ ТЭЦ 
отпуск тепловой энергии не производит. 

Год 

Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал 

население бюджет прочие 

отопление 

и 

вентиляция 

горячее 

водоснабжение 

отопление 

и 

вентиляция 

горячее 

водоснабжение 

отопление 

и 

вентиляция 

горячее 

водоснабжение 

 Всеволожская ГТ ТЭЦ 

ГТ ТЭЦ 
 

Отопительн. 

период 

 

 

- - - - - - 

Не 

отопительн. 

период 

 

- - - - - - 

35. Предписания, выданные контрольно-надзорными органами по запрещению дальнейшей 

эксплуатации оборудования станции, тепловых сетей за 2019-2021 г. – предписаний не 

выдавалось. 

36. Планы капитальных ремонтов и графики проведения технического освидетельствования 

оборудования на 2022-2025гг.: 

Капитальных ремонтов на 2022-2025 гг. не предусмотрено согласно наработке 

оборудования.  

37. Действующие инвестиционные (при наличии) и производственные программы 

(планируемые значения и результат фактического выполнения). Сведения о планируемых 

мероприятиях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

(модернизации) объектов эксплуатируемой системы теплоснабжения – отсутствуют.  

38. Сведения о выполненных работах за 2019-2022гг. по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению (модернизации) источников тепловой энергии и тепловых 

сетей, предлагаемых к реализации действующей схемой теплоснабжения города 

Всеволожска и фактических затратах на их исполнение – указанных работ не велось.  
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39. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников 

централизованного теплоснабжения по состоянию на 01.01.2022 г. – источники 

отсутствуют. 

40. Состав и характеристики вспомогательного оборудования источников тепловой энергии: 

Характеристики сетевых насосов отражены в п.11 Таблицы 12* (*- указаны проектные 

параметры). 

41. Сведения об отказах основного оборудования источников тепловой энергии  

за 2019-2022 гг.  – отказов не было.  

42. Объемы потребления электрической энергии и воды по источнику тепловой энергии за 2019 

– 2021 гг. – в указанный период ГТ ТЭЦ тепловую энергии не производило. 

 

43. Действующие Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

энергетический паспорт и (или) отчеты по энергетическому обследованию – Оборудование 

тепловой генерации не вводилось в эксплуатацию, программа энергосбережения не 

оформлялась. 

 

44. Действующий проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу (проект ПДВ). Таблицы «Параметры выбросов загрязняющих веществ» и 

разделы «расчет выбросов загрязняющих веществ от источников» эксплуатируемых 

источников тепловой энергии – Приложения № 2.1, № 2.2, № 2.3. 

 

45. Формы государственного статистического наблюдения 2-ТП (воздух) за 2022 г. – 

Приложение № 3. 
 

46. Документы об установлении санитарно-защитной зоны от загрязнения атмосферного 

воздуха относительно территории, занимаемой источниками тепловой энергии, 

эксплуатируемыми организацией – Приложение № 4 

 

47. Иная информация, необходимая для актуализации схемы теплоснабжения: 

 

Оборудование станции имеет возможность задавать графики качественного регулирования 

по подающему трубопроводу от 95 до 130 градусов Цельсия. 

Предлагаемое техническое мероприятие: строительство тепловой магистрали 

протяженностью 524 м.п. в 2-х тр. исполнении диаметром условного прохода 500 мм. от ГТ ТЭЦ 

Всеволожск до вывода имеющейся тепловой магистрали котельной № 6, ул. Межевая, 6, монтаж 

центрального теплового пункта на промплощадке ГТ ТЭЦ. 

Предлагается так же, модернизация водоподготовительной установки котельной № 6 за счет 

средств АО «ГТ Энерго» (условие подключения к системе). 

Сумма инвестиций 55,2 млн. руб. без НДС. Предлагаемые сроки реализации мероприятия: 

проектирование 2023-2024 гг., строительно-монтажные работы 2024 г. 

План полезного отпуска с коллектора ГТ ТЭЦ – 153 тыс. Гкал/год. 

Прогнозный тариф для расчета тарифных последствий 893 руб./Гкал (без НДС, в базисе 2023 

г.) с учетом окупаемости предлагаемого технического мероприятия, расконсервации 

теплогенерирующего оборудования станции и модернизации ВПУ котельной № 6.  

 
















